LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE ZA JAVNE VODOVODE V OBČINI ŽELEZNIKI V LETU 2007
V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06) je upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo dolžan najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.

JAVNI VODOVOD ŽELEZNIKI 
Javni vodovod Železniki oskrbuje s pitno vodo cca. 3240 prebivalcev v naseljih: Studeno, Železniki: Češnjica, Log, Na Kresu, Dašnica, Otoki, Trnje, Racovnik, Na plavžu in Jesenovec. 
Največji vodni vir, ki oskrbuje s pitno vodo, so zajetja na območju Plenšaka, ostali viri pa so še: zajetje Mlake v dolini Dašnice, zajetje Rudno – višek vodovoda Rudno. Poleg tega pa sta še dva rezervna vodna vira, črpališče Trebušnik in vrtina Jesenovec. Konec meseca maja je prišlo do pomanjkanja vode v omrežju, ki je trajalo do septembra, zato smo v vodovodno omrežje vključili vrtino Jesenovec in občasno tudi črpališče Trebušnik, ki ju vključujemo v sistem samo v izrednih primerih. Zaradi poplave v septembru sta bili obe črpalki še naprej vključeni do meseca novembra. Količina prodane vode iz javnega vodovoda Železniki je bila v letu 2007 257.850 m3. Za vzdrževanje vodovodnega sistema ima Občina Železniki sklenjeno pogodbo z g. Stanislavom Krekom, ki vrši vsa redna vzdrževalna dela in sanira okvare.    

Na vodovodnem sistemu se že 2 leti izvaja dobra higienska praksa po načelih sistema HACCP. Občina Železniki je imela v letu 2007 sklenjeno letno pogodbo z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj za izvajanje notranjega nadzora. Spremlja se mikrobiološko in kemijsko kvaliteto pitne vode. Nadzor se izvaja na podlagi predhodno določenega letnega plana odvzema vzorcev. V letu 2007 je bilo na vodovodu Železniki odvzetih 23 vzorcev za redne mikrobiološke analize – MBR, 4 vzorci za občasne mikrobiološke preiskave – MBO, 18 vzorcev za občasne mikrobiološke preiskave s klostridiji – MBO+C, 16 vzorcev za redne fizikalno-kemijske analize – KR, 1 vzorec za občasne fizikalno-kemijske analize – KO3. O rezultatih analiz odvzetih vzorcev je poleg Občine Železniki obveščen tudi vzdrževalec g. Krek, Krajevna skupnost Železniki in Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Kranj. Iz poročil o meritvah in vrednotenju, ki jih pripravi Zavod za zdravstveno varstvo Kranj na osnovi analiz odvzetih vzorcev, je razvidno, da je bila do meseca junija voda iz vodovodnega sistema Železniki zdravstveno ustrezna. V juniju je bila na zajetju Mlake ugotovljena neskladnost vzorca. Takoj smo izvedli dezinfekcijo dela vodovodnega omrežja, ki se napaja iz zajetja Mlake, s klorovim preparatom. Problemi z neustreznostjo pitne vode so bili večji po poplavi.
Dela in ukrepi v času izrednih razmer po poplavi

Dne 18. 9. 2007 so območje občine Železniki prizadele hude poplave. Le-te so močno poškodovale tudi javni vodovod Železniki. V dolini Plenšak, kjer so glavna zajetja za javni vodovod Železniki, je odneslo precejšen del vodovodnih cevi, posamezne okvare pa so se pojavile tudi na samem sistemu.

Še isti dan, ko so se poplave zgodile, je štab civilne zaščite zahteval analize pitne vode. Le-te so bile izvedene in pokazale, da je voda neustrezna. Takoj je bil organiziran prevoz ustekleničene vode v Železnike, ki se je brezplačno delila. Naslednji dan je civilna zaščita na območju Železnikov postavila 16 hidrokontov po 1000 l pitne vode. Le-ti so služili svojemu namenu vse do 25. 10. 2007, ko smo na podlagi mnenja Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj objavili, da je voda iz javnega vodovoda Železniki pitna.

Občina Železniki je skupaj z vzdrževalcem vodovoda g. Krekom skrbela za dobavo zadostnih količin sanitarne vode. Potrebno je bilo očistiti veliko objektov, zato je bila poraba vode ogromna. V ta namen smo v sistem naprej vključili vse razpoložljive vodne vire, tudi Kamnico in Rudno 2, ki že dolgo nista več v funkciji in takoj pristopili k začasni sanaciji vodovoda v dolini Plenšak. Od zajetij do spodnjega zbiralnika smo, kakor hitro je bilo to mogoče, položili novo vodovodno cev po površju. Istočasno smo sanirali tudi vrtino Jesenovec, ostale okvare na sistemu, očistili cevovode in pričeli z dezinfekcijo cevovodov. V zbiralnika Plenšak in Rudno smo namestili prenosni klorinator, s katerim smo najprej izvajali hiperkloriranje, kasneje pa normalno kloriranje, ki se še vedno izvaja. Ves čas izrednih razmer in še danes se redno pregleduje celotno vodovodno omrežje.

Občina Železniki stremi k zmanjšanju izgub na vodovodnem sistemu in izboljšavi nemotene oskrbe s pitno vodo. V ta namen vsako leto izvede kakšno investicijo na področju vodovoda. V mesecu aprilu in maju 2007 je Občina Železniki obstoječi javni vodovod Železniki razširila na območje nove stanovanjske gradnje in vse do obstoječih hiš v spodnjem delu naselja Studeno. Gre za dolžino cca. 500 m. V juliju in avgustu je bil obnovljen dotrajan vodovod v naselju Dašnica I v dolžini cca. 325 m. Obstoječe salonitne cevi so bile zamenjane z LTŽ cevmi. V jesenskem času smo v naselju Ovčja vas podaljšali traso vodovoda za cca. 100 m. Poplava je trem stanovanjskim hišam v Dašnici uničila privatno zajetje za vodo. Takrat smo obstoječi vodovod v Dašnici podaljšali za cca. 235 m. V letu 2008 bo veliko dela na področju javnega vodovoda, ker je treba sanirati celotno traso vodovoda skupaj z vodovodnimi objekti v dolini Plenšak in urediti črpališče nad vrtino Jesenovec.
MANJŠI JAVNI VODOVODI V OBČINI ŽELEZNIKI 
V Občini Železniki je poleg javnega vodovoda Železniki, ki je največji, še 12 javnih vodovodov: vodovod Dolenja vas, vodovod Selca, vodovod Kališe, vodovod Topolje, vodovod Lajše, vodovod Dražgoše, vodovod Podlonk, vodovod Zali Log, vodovod Sorica, vodovod Ron, vodovod Sp. Danje, vodovod OŠ Davča.       

Ti vodovodi so zelo različni, eni bolj drugi manj zahtevni, oskrbujejo različno število prebivalcev, pa tudi izdatnosti virov se zelo razlikujejo. Na vseh vodovodnih sistemih se izvaja dobra higienska praksa po načelih sistema HACCP. Notranji nadzor na teh vodovodih prav tako izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, s katerim ima Občina Železniki sklenjeno letno pogodbo. Tudi pri teh vodovodih se spremlja mikrobiološko in kemijsko kvaliteto pitne vode. Poleg zgoraj naštetih vodovodov pa je Zavod za zdravstveno varstvo Kranj po naročilu Občine Železniki izvajal analize tudi na vodovodih Prtovč in Sp. Golica. V letu 2007 so bili odvzeti vzorci za analize 2 krat (maj –  junij in oktober – november), razen za vodovoda Selca in Dolenja, kjer pa so bile 3 krat (maj – junij, avgust, oktober – november). Skupno je bilo na teh manjših javnih vodovodih odvzetih 62 vzorcev za redne mikrobiološke analize –  MBR, 15 za občasne mikrobiološke analize – MBO, 13 za redne kemijske analize – KR, 16 za občasne kemijske analize – KO1. O rezultatih analiz odvzetih vzorcev je poleg Občine Železniki obveščen tudi vodovodni odbor, ki upravlja s posameznim vodovodom in krajevna skupnost, v kateri se vodovod nahaja ter Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Kranj. 
Pomladne analize odvzetih vzorcev so dale slabe rezultate. Odvzeti vzorci so bili v celoti ustrezni samo za vodovode Kališe, Prtovč, Podlonk in Ron. Na vseh ostalih vodovodih je bil vsaj en vzorec neustrezen. Predstavniki vodovodnih odborov so poskrbeti za čiščenje vodovodnih objektov ter dezinfekcijo vode s klorovim preparatom. Tudi vzorci vode, odvzeti v mesecu avgustu, na vodovodih Selca in Dolenja vas, so pokazali neustreznost, zato se je zopet izvajalo čiščenje vseh vodovodnih objektov in dezinfekcija vode s klorovim preparatom. Rezultati analiz vzorcev odvzete vode v jesenskem času so bili najslabši za vodovode: Dražgoše, Dolenja vas, Topolje, Sp. Golica in Sp. Danje; za le-te smo dobili tudi ukrep od zdravstvenega inšpektorja. Na podlagi ukrepa so morali predstavniki vodovodnih odborov poskrbeti za čiščenje vodovodnih objektov ter dezinfekcijo vode s klorovim preparatom, Občina Železniki pa se je dogovorila za ponovno vzorčenje pitne vode. 

S strani zdravstvenega inšpektorja sta bila v letu 2007 izpostavljena 2 vodovoda: vodovod OŠ Davča in vodovod Selca. Na osnovi neskladnosti vzorcev pitne vode na vodovodu Selca so na enem zbiralniku vgradili sistem za avtomatsko dodajanje klora v mesecu decembru, v planu pa je vgradnja še enega takega sistema. Vodovod OŠ Davča bo Občina Železniki sanirala poleti 2008.

Še nekaj besed glede obveščanja uporabnikov javnega vodovodnega omrežja. Upravljavec javnega vodovodnega omrežja (Občina Železniki – Režijski obrat, posamezni vodovodni odbori) mora obvestiti vse uporabnike javnega vodovodnega omrežja v primeru okvar in izvajanja ukrepov (hiperkloriranje,…) za odpravo vzrokov neskladnosti vzorcev pitne vode, skratka v primeru, ko je motena oskrba s pitno vodo, ali če voda ni pitna. Obveščanje upravljavec izvrši čimprej in obvešča vsak dan do preklica po sredstvih javnega obveščanja (Radio Sora), obvestilo pa objavi tudi na spletni strani Občine Železniki. Upravljavce pomembnejših javnih objektov, ki se oskrbujejo z vodo iz javnih vodovodov, zlasti vrtcev, šol, obvešča poleg zgoraj opisanega načina obveščanja, še dodatno Občina Železniki po elektronski pošti oziroma po telefonu. Enkrat letno pa Občina Železniki objavi članek o kvaliteti pitne vode iz javnih vodovodov v celotni občini v občinskem glasilu – Ratitovških obzorjih.
Ne glede na rezultate analiz odvzetih vzorcev pitne vode, so vodovodni objekti javnih vodovodov kar dobro vzdrževani. Na nekaterih vodovodih pa bo treba v prihodnje bolj slediti nalogam, določenim po terminskem planu rednega dela na vodooskrbnem sistemu, ki je sestavni del HACCP mape. Določila Pravilnika o pitni vodi in dobre higienske prakse po načelih sistema HACCP so zelo stroga in jih je treba obvezno upoštevati pri delu na vodooskrbnih sistemih. 
Saša Lazar
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